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Roczna ocena jakości wody na pływalni
            OSiR w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 
14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.338 ze zm.) 
oraz § 4  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać woda na pływalniach ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1230) po dokonaniu 
rocznej oceny stwierdza że:

1.Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia i spełnia    
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017, poz. 2294 ).
2. Pływalnia wyposażona jest w 1 nieckę basenową, 1 nieckę jacuzzi, 16 natrysków.
3.Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią 
w wyniku:
a)  prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania;
b) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników 
pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego.
Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
a) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Gołdapi oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie 
jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii;
b) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 
9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
- zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował:
badanie na obecność bakterii: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba 
mikroorganizmów w 36°C po 48h, liczba bakterii z rodzaju Legionella oraz suma THM –
trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan 
(bromoform),  utlenialność, mętność, chloroform, azotany, pomiary redox, chloru wolnego i chloru 
związanego, pH;
c)   zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 
9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
d)  z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia 
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
e) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. J.S.HAMILTON 
POLAND Sp. z o.o. LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

            Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Gołdapi wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy 
woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 
9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 
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Każdorazowo po przekroczeniu wykonywano badanie kontrolne, które  nie wykazywało już 
przekroczenia.
           Jakość wody na pływalni OSiR w ocenianym okresie spełnia wymagania 
mikrobiologiczne/fizykochemiczne.
               W raportowanym okresie stwierdzano krótkotrwałe przekroczenia: chloroformu oraz 
mętności. Analiza przekroczeń, ich wpływu na zdrowie ludzi oraz podejmowanych przez zarządcę 
działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, wskazuje że Zarządca  
właściwie i systematycznie dążył do poprawy jakości wody na pływalni.
                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi nie prowadził postępowania 
administracyjno-egzekucyjnego na jakość wody na pływalni.
            W związku z powyższym  mając na uwadze przedstawioną analizę Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza, że OSiR w Gołdapi prowadził ocenę jakości wody na 
pływalni w Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów 
oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni OSiR w Gołdapi, 
w tym woda doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne 
określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
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